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RELACION DEL NUEVO APARELLAJE A INSTALAR

POS. I CANT. I DENOMINACION FABRICANTE
APARELLAJE 132 kV
52/AT 5 INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR SF6 INTEMPERIE TIPO LTB14501/B 25004 31,5KA ABB
10 | SECCIONADOR TRIPOLAR INTEMPERIE TIPO SG3C SIN PUESTA A TIERRA 20004 31,5KA AREVA
89-2/AT 4 SECCIONADOR TRIPOLAR INTEMPERIE TIPO SG3C CON PUESTA A TIERRA 20004 31,5KA AREVA
2 TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD TIPO CH-145 200-400-800/5-5-5-5-5 A ARTECHE
T1-2/AT 3 TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD TIPO CH-145 300-600-1200/5-5-5-5-5 A ARTEHCE
TT/AT 8 TRANSFORMADOR DE TENSION MONOFASICO TIPO UTE-145 13243:0,11A8-0,11/ 80,11V ARTECHE
TER-1 6 TERMINAL PFISTERER (SUMINISTRADO POR EL FABRICANTE DEL CABLE) PFISTERER
TER-2 12| TERMINAL PFISTERER [SUMINISTRADO POR EL FABRICANTE DEL CABLE) PFISTERER
TRANSFORMADORES
I/ 2 TRANSFORMADOR 132/15KV 4OMVA YNd11 EFACEC
-/l SSAA 2 TRANSFORMADOR 20000/400V 630kVA Dyn11 SCHNEIDER

APARELLAJE 20 kY

g allg 3 g
4 ]

SBT 28 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR DE SF6 INTEMPERIETIPO 3AF0143 16004 25KA SIEMENS
5-1/8T "2 | SECCIONADOR GIRATORIO DE APERTURA LATERAL DE INTEMPERIE TIPO DIALT/24 630A 20KA ELECTROTAZ
4 SECCIONADOR GIRATORIO DE APERTURA LATERAL DE INTEMPERIE TIPO DIALT/24 1250A 31,5KA ELECTROTAZ
T/BT 66 | TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD TIPO CXE-36 200-400/5-5-5A ARTECHE
T-2/8T 6 TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD TIPO CXE-36 1000-2000/5-5-5A ARTECHE
31T 12 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE TENSION TIPO UZK-24 2243/0,11: -0,11:3 ARTECHE
OROIDAL 22 TRANSFORMADOR TORDIDAL TIPO BAR 50/1A ARTECHE
TER: 12 TERMINAL PFISTERER [SUMINISTRADRO POR EL FABRICANTE DEL CABLE] PFISTERER
TER-4 6 TERMINAL ELASTIMOLD (SUMINISTRADO POR EL FABRICANTE DEL CABLE] ELASTIMOLD
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BARRAS-A 132 KV

BARRAS—B 132 KV
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BARRAS A 132 kV
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BARRAS B 132 kV

3Tt Barras A

3T.t Barras B

MEDIDA + BARRAS—B

PROTECCION ﬂ BARRAS-B

PROTECCION 2 { BARRAS-B
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BARRAS—A2 - 20kV 1600A 25kA

BARRAS—B2 - 20kV 1600A 25kA
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BARRAS—AZ — 20kV 1600A 25kA

BARRAS-B2 — 20kV 1600A 25kA
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BARRAS 20kV — 1600A 25kA

BARRAS 20kV — 1600A 25kA
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GRUPO ELECTRAGENO

200kVA my

TRAFD 1
630kVA

TRAFO 2
630kVA

(3,5%240mm2+1x120TT.(RZ1-K)®200) (3,5%240mm2+1x120TT.(RZ1-KO®200)

=1

CONMUTACION T-GRUPO

BARRAS ESENCIALES 400Vc.a, TRIFASICA

4x250A 4x250A

I
- > |

CONMUTACION T SSAA

BARRAS PRINCIPALES 400Vc.a. TRIFASICA

(o] (o] (o] J& o
[4ax638  Jaxe3a [ axaoa 4x408 4x16A 4x408 4x408 4x408 4x16A VxlsA 4x204 4x16A 2x208 4X160A [ax100a  J 4x40A 4%25 4x404 4x404 4x404 2x208 2x16A 2x16A 2x104 2x16A

CERUIPD CERUIPD CEAUIRD  CEQUIRD opipp REFRIG ~ REFRIG ~ RESERVA REGUL.  REGUL,  RESERVA DETECCIAN Y BOMBA PCL USOS VARIOS PARQUE AT PARQUE ATPARQUE MT PARQUE MT __ PROT.  SEGURIDAD ARMARID ~COMUNIC,  ARMARID  RESERVA

preCllE,  RECTIE.  RECHE. | RECHF. JelfcTrRecenn 1-1 T2 721 T2 GILANCIA  ACHIUE MANTENIMIENTD MOTORES ' CALEF, £ ALIM 1 ALIM. 2  DIFERENCIAL INDUSTRIAL VARIOS ucl

PALERIA 1 BATERTA @ BATERIA 1 pEaN DE INCENDIOS S&TA APARAMENTA TLUMINACTAN DE BARRAS

RESERVA
2x63A 2x63A s
BARRAS 1 125Vec, \T\C BARRAS 2 185V, ixehn
4x63A
2x408 2x408 2x208 2x324 2x408 2x324 2x16A 2x6h 2x408 2x408 2x208 2x408 2x326 2x16A EARRAS SECLDR TEREIARID L L 30’”1
4x508 2x104 2x32 4x404 2x32 2x32h 4x16A
DESTIND  BASTIDORES ARMARIOS ARMARIO MOTORES RESERVA MANDO BASTIDORES ARMARIOS _PROTECCION RESERVA
AT T VaRIOS  CELDAS AT, INTERRUPTOR AT MT.  CONTRAINCENDIOS
4x16A 4x16A
PREVISION PREVISION ALUMBRADD _ TOMAS _CALEFACCIAN ALUMBRADD ALUMBRADO VENTILACION
ALUNBRADD ALUMBRADD EMERGENCIA CORRIENTE
EXTERIOR  EXTERIOR
2x63A 2x634
BARRAS 48Vc.c.
2x32A 2x164 2x164 2x164 2x164 2x164 2x164 2x204 2x164 2x164 2x164 2x6h
SAL  BASTIDORES ARMARIOS ARMARID — ARMARID ~ COMUNIC.  COMUNIC.  COMUNIC. RESFRVA REMOTAS
AT, M.T. VARIDS Ucl, 1 2 3 SSAA,
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2U 2V 2W
1U Vv
i s1
SZZ]
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2
MASAS
Total 60000 kg Aceite 14000 kg
O Parte activa 30400 kg Desencubado 30400 kg

Devanados 9700 kg Transporte con aceite | 53000 kg

Transformador trifasico tipo core Ao Numero
Normas [ CEI60076:2000 | Frecuencia Tipo de refrigeracion
Aceite [ NYNAS - NYTRO TAURUS | Grupo de conexion
AT BT
Potencia asignada en servicio continuo (MVA) ‘ 30740 | | 30/40 ‘
Tension nominal V) [ 132000 | 21500 |
Tension maxima de material (kV) \ 145 || 24 \
Corriente nominal (A) \ 131.2/175.0 | 805.6 / 1074 |
Corriente pos. 19 (toma minima) (A) \ 145.8/194.4 | [__8os.6/1074 |
Corriente pos. 1 (toma maxima) (A) [ 119.3/159.0 | 805.6 / 1074 |
Nivel de aislamiento - Impulso / F.I. (kV) [ LINEA | NEUTRO | 125/ 50
| 650/275 | 250/95 |
Posicion 1 Posicién 11 Posicion 21
Impedancia de cortocircuito AT/BT (Base 40 MVA) \ #% N #% N #% |
Tanque, depdsito de expansion y radiadores resistente al vacio
Calentamiento del aceite Calentamiento del cobre
Temperatura ambiente maxima
Altitud maxima sobre el nivel del mar
Cambiador de tomas en carga tipo \ MIII350 Y -72.5/C- 1223 3W - MR \
Tension maxima Intensidade nominal Condiciones de sobrecarga
b Contacto realizado | Tension Corriente (A) b Contacto realizado | Tension Corriente (A)
0OS. 0S.
Inversor | Selector V) ONAN ONAF Inversor | Selector V) ONAN ONAF
1 2-13 | 145211 119.3 159.0 11 2-12 130532 132.7 176.9
2 2-12 | 143743 120.5 160.7 12 2-1 129064 134.2 178.9
3 2-11 142275 121.7 162.3 13 2-10 127596 135.7 181.0
4 2-10 | 140807 123.0 164.0 14 3.13 2- 9 126129 137.3 183.1
5 3.4 2- 9 | 139339 124.3 165.7 15 2- 8 124661 138.9 185.3
6 2- 8 | 137871 125.6 167.5 16 2- 7 123193 140.6 187.5
7 2- 7 | 136404 127.0 169.3 17 2- 6 121725 142.3 189.7
8 2- 6 | 134936 128.4 1711 18 2- 5 120257 144.0 192.0
9 2- 5 | 133468 129.8 173.0 19 2- 4 118789 145.8 194.4
10A 2- 4
10B [3-41 3-131l 2- 3 | 132000 131.2 175.0
10C| 3-13 2-13
Transformadores de corriente tipo toro
Aislador Caracteristicas
\ 1V | 250/2A,10 VA, cl. 10P2 (S1-S2) | Q
\ 2v | 1300/2A, 10 VA, cl. 10P2  (S1-S2) |

Material : Acero inoxidable, esp. 1 mm
# - Valor a indicar después de ensayo

TRANSFORMADOR TRIFASICO
30/40 MVA - ONAN / ONAF -132+9*1.11% /21.5kV
GRUPO DE CONEXION - YNd11

PLACA DE CARACTERISTICAS

ESCALAS:

1 DIC 2009 MGM MGM MGM MGM PROYECTO FIN DE CARRERA
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LEYENDA TIERRAS

SIMBOLO

DENOMINACION

CABLE DESNUDO CCS (ACERO RECUIERTO DE COBRE) 95 mm? ENTERRADO A 0,6 m.
DE PROFUNDIDAD BAJO EL ULTIMO CIMIENTO (PROF. VARIABLE)

SOLDADURA ALUMINOTERMICA EN CRUZ PARA CABLE CCS 95 mm?.

SOLDADURA ALUMINOTERMICA EN "T” PARA CABLE CCS 95 mm?.

CONEXION DE CABLE ENTERRADO CCS 95 mm?. A ARMADURA DE
CIMENTACION (NOTA)

BUCLE DE CABLE CCS 95 mm® QUE SUBE DE LA MALLA ENTERRADA AL INTERIOR DE LA
SUBESTACION CON DOS SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS DE CABLE CCS 95 mm?®,
Y EN TUBO DE PVC PARA PASO POR LOSA O CIMIENTO DE HORMIGON (NOTA)

Jallnlsanl

CONEXION A VIAS DE TRAFO CON CABLE CCS 95 mm?® (NOTA)

NOTA. ESTAS CONEXIONES Y BUCLES DEPERAN DE LA DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS
Y DE LA APARAMENTA. AS[ COMO LAS CIMENTACIONES Y LA UBICACION DEL EDIFICIO
QUEDANDO ESTA PARTE FUERA DEL ALCANCE DE ESTE PROYECTO.

1 DIC 2009

MGM

MGM MGM MGM PROYECTO FIN DE CARRERA

EDIC. FECHA

Dibujado

Proyectado |Comprobado| Validado EDITADO PARA

ESCALAS:
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RED DE TIERRAS. MALLA
ENTERRADA (IEEE 80)
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ESCALAS:

RED DE TIERRAS. MALLA
ENTERRADA (MIE=RAT 13)
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