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MICROCOGENERACION PARA SUMINISTRO DE ENERGIA TERMICA PARA UNA COMUNIDAD DE VIVIENDAS
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, P9 de la Chopera n® 202-216 |Poblacién: Alcobendas| Comunidad: Madrid
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Derivacién
Individual

52 G Interruptpr de
Acoplamiento

52 K] 52 | >52 U
/T 7N 7N
(O 81H21H59 (O 81H 21 H 59 81 H 21 H 59 QD
87— 87 87
@ T ) T | (A
NO Circuito 1 2 3
Potencia (kW) 30 30 30
Intensidad (A) 50,94 50,94 50,94
Longitud (m) 5,5 7,5 9
Seccion (mm2) 16 16 16
Caida Tensidn (V) 0,46 0,63 0,75
Caida Tension (%) 0,11 0,17 0,19
PROTECCIONES
Desig. numérica Tipo
21 Minima tension
52 Sobrecargas y Cortocircuitos
59 Sobretension
81 Maxima y Minima Frecuencia
87 Contactos Indirectos
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